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Шкаф «АвтомаршалВесовая» АМВ-3С-2С-2В-2TL-H, 
схема внешних подключений

ВВГ 3х2,5

UTP 4х2х0,52 кат 5е 
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K1 – реле йли контактор. (Суммарная мощность прожекторов 100w)
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ИК-барьеры


	Шкаф Автомаршал.Весовая (типовой) - Схема внешних подключений.vsd
	Шкаф. Аммоний


